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TERS OZMOZ MEMBRANI SATIN ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

MADDE 1. İŞİN KONUSU 

1.1. Emet Bor İşletme Müdürlüğü Buhar, Su ve Enerji Üretim Birimi Ters Ozmoz Demineralize 

Su Ünitesinde kullanılacak olan Ters Ozmoz Membranı alım işidir.  

 
1.2. Bu şartnamede Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 

Emet/Kütahya “İŞLETME”, teklif verecek firmalar “İSTEKLİ”, işi almaya hak kazanıp 

sözleşme yapılan firma ise “YÜKLENİCİ”  olarak anılacaktır. 

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR 

120 adet membran satın alınacaktır. 

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER 

3.1. Teklif Kapsamı: …. 
 

3.2. İstenen Özellikler: 

 

3.2.1. Alçak giderim membranı olacaktır. 

 

3.2.2. Membran tipi poliamid-İnce Film Kompozit (TFC) olacaktır. 

 

3.2.3. Membran çapı 8 inç olacaktır. 

 

3.2.4. Membran boyu 40 inç olacaktır. 

 

3.2.5. Ürün akış hızı değeri 11.000-13.000 gpd aralığında olacaktır. 

 

3.2.6. Membran yüzey alanı 400 ya da 440 ft2 olacaktır. 

 

3.2.7. Ortalama tuz giderimi en az % 99,7 olacaktır. 

 

3.2.8. Projeksiyon programı sonuç çıktılarında kireç ve silis çökmesi riski uyarıları haricinde bir 

uyarı olmayacaktır. 

MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI 

Sistemde 2 adet 60 m3/h kapasiteli ters osmoz ünitesi bulunmaktadır. Her bir ünite 2 kademe 

olup ham su önce 6 kılıflı 1.kademeye beslenmekte, ürün suyu ürün suyu kolektörüne, atık su ise 

4 kılıflı 2.kademeye beslenmektedir. 2. Kademeden çıkan ürün suyu, ürün suyu kolektörüne, atık 

su ise drenaja verilmektedir.  
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4.1. Her bir ünite aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

 

4.1.1. Besleme Debisi    : 75 m3/h 

4.1.2. Ürün Suyu Debisi   : 60 m3/h 

4.1.3. Verim     : %80 

4.1.4. Membran Sayısı   : 60 adet 

4.1.5. Membran Kılıflarının Basıncı  : 300 psi 

 

4.2. Yüksek Basınç Pompası Özellikleri 

 

Malzeme  : SS316 Paslanmaz Çelik 

Pompa Tipi  : Dikey Tip Pompa 

Adet   : 1 

Pompa Markası : Lowara 

Model   : 92SV06N450T/D 

Debi   : 45-120 m3/h 

Basma Yüksekliği : 176-94,2 m 

Bağlantı  : DN100&DN100 

Güç   : 45 kW, 400V/50Hz 

 

 

4.3. Ters osmoz sistemine giren ham suyun (kuyu suyu) özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 

HAM SU ANALİZ DEĞERLERİ 

Parametre Birim Değerler 

pH - 7,367 

Toplam Sertlik  CaCO3 257 

İletkenlik  µS/cm 478 

m-alkalinite ppm CaCO3 262 

p-alkalinite ppm CaCO3 0 

B  ppm 1,67 

As  ppm 0,82 

Fe  ppm 0,04 

Cl  ppm 6,11 

SO4  ppm 41,21 

Ca  ppm 80,95 

Mg ppm 10,95 

Na ppm 10,75 

K ppm 3,51 

SiO2  ppm 32,36 
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MADDE 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

5.1. İşe Başlama Tarihi: …..  

 

5.2. Teslim Süresi: Teslimat tek parti (120 adet) şeklinde yapılacak olup siparişi müteakip 60 

takvim günü içerisinde İşletmemiz ambarına teslimi yapılacaktır. 

 

5.3. Teslim Yeri ve Şartları:  

 

5.3.1. YÜKLENİCİ teslimatını, Emet Bor İşletme Müdürlüğü malzeme ambarına yapacaktır. 

Teslimat, 08.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

 
5.3.2. Nakliye giderleri YÜKLENİCİ’ye aittir. 
 

5.3.3. Ürün kesinlikle orijinal ambalajında olup üzerinde orijinal etiketi bulunacaktır. Etiket 

bilgileri yeterli büyüklükte okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılı olacaktır. 

 

5.4. Bateri Limit: …… 

 

5.5. İdarenin Sorumluluğu:…. 

 

5.6. Yüklenicinin Sorumluluğu: …… 

 

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

İstekliler; 

 

6.1. Teklifleriyle birlikte projeksiyon programı sonuç çıktılarının tamamını sunacaktır. 

 

MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI 

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları 
 

7.1.1. Teklifler TL cinsinden verilecektir.  

 

7.1.2. Ödeme, sözleşme esaslarına göre yapılacaktır. 

 

7.2. Kısmi Teklif: ….  

 

7.3. Avans: Bu iş için avans verilmeyecektir.  

 

7.4. Performans Teminatı: …..  

 

7.5. Fiyat Dışı Unsurlar: ….  

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ 

8.1. Montaj: …. 
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8.2. Test ve Devreye Alma İşleri: ….  

 

8.3. Performans Testleri: Membranlar takıldıktan sonra ürün suyuna İşletmemiz 

laboratuvarında gerekli analizler yapılarak sonuçlar Yüklenici’nin projeksiyon çıktıları ile 

karşılaştırılacaktır. 

 

MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ 

YÜKLENİCİ’nin, temin ettiği malzemenin istenilen performans değerlerini sağlayamaması 

halinde mal reddedilir. YÜKLENİCİ, herhangi bir ücret talep etmeden uygun ürünü İşletme’nin 

vereceği sürede İŞLETME’ye teslim etmek zorundadır.   

MADDE 10. GARANTİ 

….. 
 

MADDE 11. CEZALAR 

 

Teslim süresi içinde, YÜKLENİCİ’nin temin etmesi gereken membranları teslim etmemesi 

halinde sözleşme bedelinin % 0,3 oranında günlük ceza uygulanacaktır. 

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR  

12.1. İŞLETME, üretimi herhangi bir nedenle (tesislerinde önemli arıza, büyük bakım-onarım, 

yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımı vb.) azaltır, durdurur veya artırırsa, malzeme 

alımını belirli sürelerle erteleyebilir. Bu nedenle YÜKLENİCİ hiçbir suretle herhangi bir hak ve 

tazminat talep edemeyecektir. 

MADDE 13. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 

İş bu madde dahil teknik şartname 13 (on üç)  maddeden ibarettir. 

 

EKLER 

…. 

 

Teknik Şartnameyi Hazırlayanlar: 

 

 

Yasemin BENLİOĞLU Murat ALTAN 

Buhar, Su ve Enerji Üretim Birimi Buhar, Su ve Enerji Üretim Birimi 

Su İşleri Bakım ve Onarım Sorumlusu Buhar, Su ve Enerji Üretim Birim Sorumlusu  
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