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HİDROKLORİK ASİT (HCI) (±%20 Toleranslı) TEMİNİ ve NAKLİYESİ  
TEKNİK ŞARTNEMESİ 

MADDE 1. İŞİN KONUSU 

1.1. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Buhar, Su ve Enerji Üretim Biriminde 2025 Yılı için 
demineralize su üretiminde kullanılmak üzere (±%20 Toleranslı) % 30 konsantrasyonlu 
dökme HCI’nin temin edilerek İşletme Müdürlüğümüze teslim işini kapsar. 

 
1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “İDARE”, Kırka 
Bor İşletme Müdürlüğü ”İŞLETME” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve 
üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır. 

MADDE 2. İSTENEN MİKTAR 

2.1. Miktar: ±% 20 Toleranslı 350 ton HCI satın alınacaktır.   
2.2. Özellikler:  
Formülü: hcl,   
Konsantrasyon: % 30 (min. % 29), 
Fiziksel Görünüş: Berrak 

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMINA İLİŞKİN HUSUSLAR  

3.1. Teklif Kapsamı:  
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2025 yılı içerisinde tüketime ve ünitenin ihtiyacına 
göre 15-20-25 er tonluk partiler halinde tankerle (İŞLETME ile görüşülmesi şartı ile) 
alınacaktır. 
 
TERMİN PROGRAMI: 
 
AYLAR 1.HAFTA 2. HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA TOPLAM 
OCAK 20 Ton  15 Ton  35 Ton 
ŞUBAT 20 Ton  15 Ton  35 Ton 
MART 15 Ton  15 Ton  30 Ton 
NİSAN 25 Ton    25 Ton 
MAYIS 25 Ton    25 Ton 
HAZİRAN 25 Ton    25 Ton 
TEMMUZ 25 Ton    25 Ton 
AĞUSTOS  25 Ton    25 Ton 
EYLÜL 25 Ton    25 Ton 
EKİM 15 Ton  15 Ton  30 Ton 
KASIM 20 Ton  15 Ton  35 Ton 
ARALIK 20 Ton  15 Ton  35 Ton 
TOPLAM 260 Ton  90 Ton  350 Ton 
 
İŞLETME, gerekli görmesi durumunda belirtilen termin programında değişiklik 
yapabilecektir. 
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Ürün teslimatı Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Buhar, Su ve Enerji 
Üretim Birimi Demineralize Su Ünitesine yapılacaktır. 
 
3.1.1. Eğitim: Bu madde boş bırakılmıştır.  
3.1.2. Gözetim: Bu madde boş bırakılmıştır.  
3.3. Tasarım Parametreleri: “Bu madde boş bırakılmıştır” 

MADDE 4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI  

“Bu madde boş bırakılmıştır” 

MADDE 5. TEŞEKKÜL VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 

5.1. Teşekkülün Sorumluluğu: Bu madde boş bırakılmıştır. 
 
5.2. Yüklenicinin Sorumluluğu: Bu madde boş bırakılmıştır. 
 
5.2.1.İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği konusunda yüklenici firma, çalıştırdığı 
personelinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olup yasal çerçeveler kapsamındaki bütün 
mükellefiyetler yükleniciye aittir. 
5.2.2.Gizlilik: YÜKLENİCİ, tesis ile ilgili bilgiler ve dokümanlar konusunda Gizlilik ilkesine 
uyacaktır. (İstenmesi halinde Gizlilik sözleşmesi eklenecektir.) 
5.3. Bateri Limit: Bu madde boş bırakılmıştır. 

MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

6.1. Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), sevk irsaliyesi, analiz raporu kağıda basılı 
olarak Demineralize Su Ünitesi yetkililerine teslim edilecektir.   

MADDE 7. İMALAT, DEMONTAJ, MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE 
PERFORMANS TESTLERİ 

7.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.2. Demontaj ve Montaj: Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.3. Test ve Devreye Alma İşleri: Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.4. Performans Testleri: Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5. Performans Garantisi: Bu madde boş bırakılmıştır.  
7.6. Hasar Bedelleri: Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.7. Çalışan Nitelikleri: Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.8. Üretim Kontrolü: Bu madde boş bırakılmıştır. 
 

MADDE 8. AMBALAJLAMA VE PAKETLEME 

8.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
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MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ 

9.1. Teşekküle teslim edilen alıma esas mal aşağıda yazılan şartlar kapsamında kontrol ve 
muayene edilerek kabul edilecektir. 
‘’Mal alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’’ hükümlerine göre 
yapılacaktır. 
9.2. Malın İşletme Müdürlüğüne teslimini müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu 
tarafından gerekli kontrol ve ölçümler yapılarak uygun olması halinde tesellüm işlemi 
yapılacaktır. 
9.3. Boşaltım işlemi yapılması için Demineralize Su Ünitesine gelen tanker öncelikle 
İşletmenin görevli elemanınca bir numune alınarak analiz yapılmak üzere İşletme 
laboratuvarına gönderilir. Konsantrasyon min. % 29 olmalıdır, % 29’un altında tespit edilecek 
konsantrasyonun, her % 1’ lik düşük değeri için HCI temin eden firmaya, tankerde bulunan 
malın fatura bedelinin 1/ 30’u kadar İşletmece ceza uygulanır. Konsantrasyonu % 26’nın 
altında olursa HCI kabul edilmez. 
9.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 
9.5. Bu madde boş bırakılmıştır. 
9.6. Bu madde boş bırakılmıştır.  

MADDE 10. GARANTİ 

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Bu madde boş bırakılmıştır. 
  
10.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

MADDE 11. DİĞER HUSUSLAR  

 
11.1. HCI taşıyan tankerler uygun pompa ve boşaltma hortumlarını yanlarında bulunduracak 
olup, işletmemizde tankerin boşaltılması kendi pompa ve hortumları ile yapılacaktır. 
11.2. HCI tankerinin İşletmemiz kantar tartı değeri, yüklenici firmanın tartı değerinden % 0,5 
kantar tartı toleransı kadar eksik ise veya yüklenici firmanın tartı değerinden fazla ise 
yüklenici firmanın tartı değeri üzerinden tesellüm edilir. Ancak İşletme kantarı tartı değeri, 
yüklenici firmanın tartı değerinden % 0,5 kantar tartı toleransı miktarından fazla düşük olursa, 
İşletme kantar tartı değeri üzerinden tesellüm edilir. 
11.3. İdarenin ihtiyacı olan kimyasal maddeye ait kullanım miktarları iş durumuna göre 
farklılık gösterebilecek olup; sözleşme bedeli (iş artış veya azalışı dahil olmak üzere) sınırları 
içerisinde olmak kaydıyla, İdare ihtiyaç duyduğu türdeki kimyasal maddeden istediği 
miktarda alım yapabilecektir. Yüklenici, İdarenin bu yöndeki talebini yerine getirmekle 
yükümlü olup, bu duruma itiraz edemez. 
11.4. Ürün, İşletmemizin ihtiyacı olan HCI tüketime bağlı olarak termin programına göre, 
tanker bazında sipariş edilecektir. Ancak İşletmemiz üretim politikası gereği termin 
programında değişiklikler yapabilecektir. İstenilen miktardaki HCI’nin talebi yapılırken 
İşletmemizde olması istenilen tarihten min. 3 gün önceden bildirilecektir. İstenilen HCI 
belirtilen tarihte İşletmemizde olacaktır.  
11.6. İşletmemize tanker ile gelen HCI önce İşletmemiz kantarında dolu vaziyette tartımı 
yapılır. Tanker şoförü tartım ve tesellüm fişini işletmenin görevli personeline verir. Tanker 
daha sonra başaltım yeri olan Demineralize Su Ünitesine gelir. Bu ünitede görevli operatörün 
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nezaretinde gerekli hortum bağlantıları yapıldıktan sonra tanker yine operatörün nezaretinde 
boşaltılır. Tanker pompa ve depo tankı arasındaki hortum bağlantıları ve bunların demontajı 
yüklenici firma elemanı tarafından yapılır. Boşaltma işlemi tamamlanmış olan tanker şoförü 
tekrar müessese kantarında boş tankerin tartımını yaptırarak en seri şekilde müesseseyi terk 
eder. 

MADDE 12. İş bu madde dâhil teknik şartname 12 (on iki)  maddeden ibarettir. 

 
 

Teknik Şartnameyi Hazırlayanlar: 

 

 

Ergin GÜZEL 
Buhar-Enerji Mekanik Bakım ve 

Onarım Sorumlusu 
 

Meltem ÇALIK 
Su İşleri Bakım ve Onarım  

Sorumlusu 
 
 

 
Sedat Sadullah YILMAZ 

Buhar, Su ve Enerji Üretim  
Birim Sorumlusu 
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